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担当 寺本栄一郎

生産現場における乾燥炉の
現状認識等について



弊社、こんな感じの工業製品を取り扱ってます。

２０１７／８／２３2



生産ラインにおける乾燥炉の現状

～乾燥炉のメンテナンスについて～

・電装系・吸排気系のメンテナンスのみ

・断熱材・・・耐火煉瓦、ロックウール等は、ノーメンテナンス

3 ２０１７／８／２３



断熱とは？～断熱の定義（ＪＩＳ Ａ ９５０１より）～
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•保温・・・常温以上，約１０００ ℃以下の物体を被覆し熱
放散を少なくすること又は被覆後の表面温度を低下させること。

•保冷・・・常温以下の物体を被覆し侵入熱量を小さくすること又
は被覆後の表面温度を露点温度以上とし，表面に結露を生じ
させないこと。
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生産ラインにおける乾燥炉の現状

～断熱材は経年劣化する～

・寒暖の差が激しい

・燃焼ガス等による発生ガス（VOC）の侵食度合い
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生産ラインにおける乾燥炉の現状

～乾燥炉の装置表面温度～

新品は４０℃

劣化により１００℃を超える場合も
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生産ラインにおける乾燥炉の現状

～乾燥炉の装置表面温度～

・装置の部位によって違う

・熱は、上に向かう。次にサイドに向かう。
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生産ラインにおける乾燥炉の現状

～乾燥炉の稼働への影響～

・稼働については問題なし

・大量のエネルギーを投入し続ければ目標は達成
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生産ラインにおける乾燥炉の現状

～乾燥炉の対応は様々～

・壊れない・・・構造が簡単

・自社で製作されている乾燥炉もある

・まだまだ、使用できると判断・・・わざわざ移送して使用
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現場責任者は？

・生産計画を遵守することが第一命題
・人的余裕がない

・乾燥炉の劣化に向き合うことが出来ないのが現状

ここにフッター テキスト10 ２０１７／８／２３



経営陣は？？
•燃料のロスは、目立たない。
•燃料費増減は、原油価額、為替の変動等、外的要因が大。
•修繕費の増加、資本的支出の増加、減価償却費等

損益を構成する部分をチェックするのが限界

劣化によるロスを認識することはまず不可能

11 ２０１７／８／２３



乾燥炉の劣化の認識

•劣化の認識の機会は、二つ。
①対処療法による認識

作業員の怪我、ものが焦げた、火事等
労務管理・安全対策

生産計画が遵守できない・責任問題・・・最悪なパターンの認識
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乾燥炉の劣化の認識

•劣化の認識の機会は、二つ。
②省エネ案件の捜索

意識的に省エネ対策による案件探し
高熱を発生させる装置・部署に注目、数値を測定

具体的な行動により、劣化の認識することが出来る。
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劣化を認識した乾燥炉はどうしたら？

「新しい装置・乾燥炉に入れ替え」or「既存の装置の劣化対策」

どちらか

経営状況、経営方針によって様々
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ロス対策だけでなく雇用対策にも？

トラブルが発生する前に、事前対策が必要。
安全対策のみならず労働環境の改善にも効果

雇用対策にも有効
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ロス対策だけでなく雇用対策にも？
（企業の２０１７年雇用動向調査より）

・ 全事業で雇用者の不足と答えた・・・４割

【業種別】
・ 製造業で雇用者の不足と答えた・・・３割
・ 非製造業で雇用者の不足と答えた・・・５割

【雇用者数の不足の理由】
・ 製造業・・・「販売好調・受注増加等」が５０％
・ 非製造業・・・「労働市場の逼迫」が５４％
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ロス対策だけでなく雇用対策にも？
（企業の２０１７年雇用動向調査より）

【職種別】・・・不足と答えた部門
・ 製造業の生産部門 前年２２％ → 今年４３％

・ 非製造業の営業販売部門 前年４３％ → 今年４８％

【年代別】
・ 全事業で１０代、２０代、３０代が不足と答えた・・・約６割

17 ２０１７／８／２３

倍増！！



ロス対策だけでなく雇用対策にも？

少子化による若年人口の減少、企業間の採用状況の激化

人手不足への対応が経営上の経営上の重要課題
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熱源と乾燥炉が一体となっている装置
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炉体放熱量が全体の７％

※「東京都地域結集型研究プログラム 都市の安全・安心を支える環境浄化技術開発のＶＯＣ排出ガイド 塗装編」より

２０１７／８／２３



断熱性能の劣化はどうすれば？
•乾燥炉の断熱材の全交換

メーカーへ移送 乾燥炉のオーバーホール 現場に再設置

その間、生産ストップ、移送・設置費用、オーバーホール費用・・・

新しい乾燥炉を購入したほうが、安くつくかも・・・・・？？
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乾燥炉の断熱性能の復活の一例
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～縫製品・ラギングカバーで乾燥炉全体を外側から包み込む。～

２０１７／８／２３



省エネメリット計算
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省エネメリット計算
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まとめ

• 乾燥炉を導入した企業は、乾燥炉を使えるだけ使いたい傾向がある。

• 断熱効果が劣化により低下しても、熱エネルギーを投入し続ければ、乾燥炉の役目は果た
す。

• 乾燥炉を断熱・保温する理由
①労働環境改善
②ＣＯ2削減
③省エネ
④熱中症対策、クーラー対策
⑤生産性の向上

24 ２０１７／８／２３



最後に

先人から「技術」を継承し、工夫・研究すること

で「より良いもの」を目指し、次世代に繋げていく

25 ２０１７／８／２３



ご清聴
ありがとうございました

26 ２０１７／８／２３
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